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๑. บทนํา  
 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ 

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ซึ่งเป็น

หน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

สถานศึกษาที่มีแหล่งกําเนิดมลพิษ คือ สถานศึกษาที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุก

ชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เข้าข่าย

เป็นอาคารประเภท ก และ ข  

กิจกรรมในแต่ละวันของสถานศึกษาย่อมมีน้ําเสียเกิดขึ้น เช่น  

น้ําเสียจากโรงอาหาร น้ําเสียจากอาคารสถานที่ ซึ่งน้ําเสียเหล่านี้มักจะมี 

สิ่งสกปรกต่างๆ ที่ปนเปื้อน โดยสามารถแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม

ภายนอกสถานศึกษาได้  

น้ําเสียจากสถานศึกษา จัดว่าเป็นน้ําเสียจากแหล่งชุมชนประเภท

หนึ่ง โดยสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ เช่น สถาบันอุดมศึกษาทั้งเอกชนและ

รัฐบาล เนื่องจากของเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมานั้นมีลักษณะทางชีวภาพ แต่

ในสถานศึกษาขนาดเล็กนั้น จะมีระบบบําบัดน้ําเสียอย่างง่าย เช่น ตะแกรง

ดักขยะ การตกตะกอนของแข็งแขวนลอย การกําจัดน้ํามันหรือไขมัน เป็น

ต้น 

คู่มือการจัดการน้ําเสียจากสถานศึกษานี้ จะกล่าวถึงแนวทางการ

จัดการน้ําเสียในสถานศึกษาที่ถูกจัดเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอาคาร

บางประเภทบางขนาด (อาคารประเภท ก และ ข) วิธีสํารวจปัญหา

สิ่งแวดล้อม และวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดการน้ําเสีย เพื่อช่วยลด
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๒. แหล่งที่มาและลักษณะน้ําเสียจากสถานศึกษา 

๒.๑ แหล่งที่มาของน้ําเสียจากสถานศึกษา 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งรองรับน้ําทิ้งหลังจากผ่านการบําบัด

น้ําเสียแล้ว 

 

 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กําหนดให้แหล่งกําเนิดมลพิษจากอาคารบางประเภทบางขนาด (อาคาร

ประเภท ก และ ข) ต้องบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ใน

ที่นี้สถานศึกษาที่จัดเป็นอาคารประเภท ก และ ข หมายถึง อาคารโรงเรียน

ราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ

สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของ

อาคารหรือกลุ่มของอาคารดังนี้ 

อาคารประเภท ก ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

อาคารประเภท ข ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

 
 

แหล่งที่มาของน้ําเสียจากสถานศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

๑) โรงครัวหรือห้องอาหาร น้ําเสียจะมีเศษอาหาร และไขมันปนเปื้อน

ในปริมาณที่สูง  

๒) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะน้ําเสียประกอบด้วยเชื้อ

โรคที่ทําการเพาะเลี้ยง อาหารเลี้ยงเชื้อ และสารเคมีต่างๆ 

๓) อาคารบ้านพักภายในบริเวณสถานศึกษา  

๔) อาคารสถานที่ทําการต่างๆ เช่น ตึกเรียน ตึกอํานวยการ ห้องน้ํา 

เป็นต้น มีน้ําเสียจากอ่างล้างมือ และน้ําโสโครกจากการกดชักโครก 
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๒.๒ ลักษณะน้ําเสียจากสถานศึกษา 

ที่มาของน้ําเสียจากสถานศึกษามีลักษณะเช่นเดียวกับน้ําเสียจาก

แหล่งชุมชน ซึ่งเป็นน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจําวันของประชาชนที่

อาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ ได้แก่ น้ําเสียที่เกิดจากการ

ประกอบอาหารและชําระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในโรงครัว และอาคาร

ประเภทต่างๆ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็จะมีข้อแตกต่างกันในด้านขนาดของ

สถานศึกษาที่จะเป็นตัวกําหนดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น โดยพบว่าใน

สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่นั้น เช่น ในสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะ

เป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสียได้สูงกว่าสถานศึกษาที่เป็นระดับมัธยม เป็นต้น  

โดยทั่วไปการหาปริมาณน้ําเสียที่ปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร 

จะมีค่าประมาณร้อยละ ๘๐ ของปริมาณน้ําที่ใช้ ซึ่งประเมินได้จากจํานวน

ประชากรหรือพื้นที่อาคาร 

 

 

น้ําเสียจากสถานศึกษาส่วนใหญ่มาจากการปรุงและล้างของ

ร้านอาหาร น้ําเสียจากห้องน้ําห้องส้วม และน้ําเสียจากห้องปฏิบัติการ    

(ถ้ามี) จึงมีมลสารที่ปนเปื้อนได้แก่ สารอินทรีย์ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 

เป็นต้น สารเหล่านี้สามารถถูกย่อยสลายได้ดีโดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน 

ส่วนน้ําเสียที่มีไขมันปนเปื้อนจะแยกออกได้โดยใช้ถังดักไขมัน สารอินทรีย์

ต่างๆ มีผลทําให้ระดับออกซิเจนละลายน้ําลดลง เกิดสภาพเน่าเหม็น 

ปริมาณของสารอินทรีย์ในน้ํานิยมวัดด้วยค่าบีโอดี เมื่อค่าบีโอดีในน้ําสูง 

แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพเน่าเหม็นได้ 

และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําเสียจากสถานศึกษา ได้แก่ 
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๑) ค่าพีเอช (pH) เป็นค่าแสดงความเป็นกรดเป็นด่าง ถ้าค่าพีเอชเท่ากับ ๗ 

แสดงว่าน้ํานั้นเป็นกลาง ถ้าค่าพีเอชต่ํากว่า ๗ เป็นกรด ถ้าค่าพีเอชสูงกว่า 

๗ เป็นด่าง 

๒) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) คือ ปริมาณของ

ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ใช้เป็นค่าวัดความ

สกปรกของน้ํา แสดงถึงปริมาณการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์

สามารถย่อยสลายได้ ถ้าค่าบีโอดีสูงแสดงว่าน้ํานั้นมีความสกปรกมาก 

๓) ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) หมายถึง ถ้ามีสารแขวนลอย

ในน้ํามาก จะทําให้บดบังแสงจึงลดความสามารถในการสังเคราะห์แสงของ

พืชน้ําหรือสาหร่ายลง 

๔) ค่าทีดีเอส (Total Dissolved Solid; TDS) หมายถึง ปริมาณรวมของ 

แร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ํา 

๕) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เป็นค่าที่บ่งบอกสภาวะไร้อากาศของน้ําตัวอย่าง 

ค่าซัลไฟด์ตามมาตรฐานต้องไม่เกิน ๑.๐ มก./ล. 

๖) ค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) เป็นค่า

แสดงความปนเปื้อนของไนโตรเจนในน้ํา ซึ่งหากมีไนโตรเจนในน้ํามาก

เกินไป จะทําให้สิ่งมีชีวิตในน้ําโดยเฉพาะพืชน้ํา เช่น สาหร่าย เป็นต้น 

เจริญเติบโตมากเกินไปจะไปแย่งออกซิเจน ทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสีย

ตามมา 

๗) ค่าน้ํามันและไขมัน เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตใน

น้ํา และกีดขวางการกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ํา  
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ปริมาณและลักษณะของน้ําเสียที่เข้าระบบเป็นข้อมูลสําคัญในการ

ตรวจสอบความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบ การตรวจสอบ

ปริมาณน้ําเสียมีวิธีการ ดังนี้ 

๑) ปริมาณน้ําเสียจากอาคารสถานศึกษา 

ปริมาณของน้ําเสียจากอาคารประเภทต่างๆ ในแต่ละแห่ง แต่ละ

ท้องที่ แต่ละกิจกรรม แต่ละเวลาจะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งด้าน

ปริมาณและคุณลักษณะ โดยทั่วไปอาจใช้การคาดคะเนปริมาณน้ําเสียที่จะ

ถูกทิ้งลงสู่ท่อหรือรางระบายน้ําประมาณร้อยละ ๖๕-๙๐ ของปริมาณน้ําใช้

ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นสามารถคํานวณได้ ๒ วิธี คือ  

๑.๑ คิดจากอัตราการใช้น้ําต่อคน 

เช่น อัตราน้ําใช้ = ๒๕ ลิตร/คน/วัน 

 จํานวนคนภายในสถานศึกษา = ๒๐๐  คน  

ดังนั้น ปริมาณน้ําใช้จริง 

 = ๒๕ x ๒๐๐ ลิตร/วัน 

 = ๕,๐๐๐  ลิตร/วัน 

ดังนั้น ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของน้ําใช้ 

 = ๕,๐๐๐ x ๐.๘ = ๔,๐๐๐   ลิตร/วัน 

๑.๒ คิดจากอัตราการใช้น้ําประปา 

กรณีอาคารสร้างเสร็จแล้ว สามารถคํานวณได้จาก 

ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น = ปริมาณน้ําประปาที่ใช้  

   x ๐.๖๕ ถึง ๐.๙๐ 

กรณีอาคารยังไม่ได้ก่อสร้าง สามารถคํานวณปริมาณน้ําเสียโดย

อาศัยข้อมูลจากอาคารประเภทเดียวกัน หรือจากเอกสารอ้างอิง 
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๓. แนวทางในการลดปริมาณและความสกปรกในน้ําเสีย 

๓.๑ การลดปริมาณการใช้น้ํา

๒) คุณลักษณะของน้าํเสียจากอาคารสถานศึกษา 
ค่าพารามิเตอร์ของน้ําเสียจากสถานศึกษาแสดงใน ตารางที่ ๑ 
 

ตารางที่ ๑ ค่าพารามิเตอร์ของน้ําเสียจากสถานศึกษา 
ดัชนีคุณภาพน้ําเสีย ความเข้มข้น เฉลี่ย 

พีเอช ๖.๓ – ๗.๗ ๗.๑ 

ซีโอดี (มล./ล.) ๒๐๐ - ๒,๙๐๐ ๙๖๕ 

บีโอดี (มก./ล.) ๒๐๐ -๒,๙๐๐ ๕๒๐ 

ทีเคเอ็น (มก./ล.) ๘ – ๓๐๐ ๗๓ 

สารแขวนลอย (มก./ล.) ๔๕ - ๒,๗๐๐ ๘๐๕ 

ฟอสเฟต (มก./ล.) ๑ - ๙๐ ๒๔ 

น้ํามันและไขมัน (มก./ล.) ๔๐๐ - ๒,๗๐๐ ๘๐๕ 

หมายเหตุ : ดัดแปลงจากน้ําเสียชุมชนและปัญหามลภาวะทางน้ําในเขต กทม. และ

ปริมณฑล. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, ๒๕๓๐ 
 

 

 

 

 
 

๑) การปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ํา  

อุปกรณ์ประหยัดน้ําได้แก่ ก๊อกน้ําแบบใช้ปุ่มกดหรือสัญญาณ

อัตโนมัติในการเปิดปิดน้ํา ฝักบัวอาบน้ําที่มีการเติมอากาศ ชักโครก ๓/๖ 

ลิตร (คือชักโครกที่สามารถเลือกกดน้ํา ๓ หรือ ๖ ลิตรตามการใช้งาน) โดย
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ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือ

ฉลากเขียว 

๒) การนํากลับมาใช้ใหม่/การใช้ใหม่ 

ในการหมุนเวียนน้ําเพื่อนํากลับมาใช้ซ้ํา/ใช้ใหม่ (ต้องผ่านการฆ่า

เชื้อโรค) เช่น การนําน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ซ้ํา เช่น การล้างพื้น 

การรดน้ําต้นไม้ เป็นต้น โดยการนําน้ํามาใช้ซ้ํานั้นจําเป็นต้องคํานึงถึงความ

เหมาะสมและความถูกสุขลักษณะของผู้ใช้ เป็นต้น 

 ๓) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ํา 

• ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา เพื่อลดการสูญเสียน้ําอย่างเปล่า

ประโยชน์ โดยปิดปั๊มน้ําและก๊อกน้ําทั้งหมดแล้วตรวจสอบมิเตอร์ดู ถ้าหาก

ตัวเลขมิเตอร์ยังเดินอยู่ก็แสดงว่ามีจุดรั่วไหล ให้คอยตรวจสอบไปทีละจุด

จนกว่าจะพบ 

• ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์ควบคุมระดับที่ท่อส่งน้ําหลัก 

• อุดรอยรั่ว หรือเปลี่ยนท่อที่ชํารุด 

• ติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติที่ช่วยควบคุมการไหลของน้ําในท่อ 

• ทําแถบสแียกให้ชัดเจนระหว่างท่อน้ําทิ้งและท่อน้ําดี 

• นําน้ําล้างในอ่างล้างจานที่สะอาดที่สุดกลับมาใช้ใหม ่(ใช้เป็นน้ํา

ล้างภาชนะครั้งแรก) 

• การเช็ดพื้น ควรใช้ภาชนะรองน้ําและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ

ก่อนที่จะนําไปเช็ดถู จะใช้น้ําน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทําความสะอาด

พื้นโดยตรง 
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๓.๒ การลดความสกปรกของน้ํา

• การรดน้ําต้นไม้ ควรใช้สปริงเกอร์หรือใช้น้ําที่เหลือจากกิจกรรม

อื่นมารดต้นไม้ จะช่วยประหยัดน้ําได้ 

• รณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดน้ําใช้ 

 
 

• เก็บกวาดทําความสะอาดภาชนะ พื้น ก่อนใช้น้ําล้างทําความ

สะอาด 

• ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ท่อระบายน้ํา 

• ติดตั้งถังดักไขมันที่มีประสิทธิภาพสําหรับโรงครัวและห้องอาหาร 

• มีตะแกรงกรองเศษอาหารก่อนระบายน้ําทิ้งลงบ่อดักไขมัน 

• ตักน้ํามันในถังดักไขมันไปกําจัดอย่างเหมาะสมทุกสัปดาห์ 

 

  ๓.๓ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 

• ออกแบบหรือปรับปรุงระบบบําบัด ให้มีประสิทธิภาพเพื่อบําบัด

น้ําเสียได้ตามมาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ควรจะมีระบบ

บําบัดน้ําเสียที่ได้มาตรฐาน) 

• เพิ่มระบบอัตโนมัติเข้าช่วย เพื่อการทํางานของระบบเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูง 

• ปรับปรุงข้อจํากัดในการปฏิบัติงาน เช่น ไม่วางสิ่งกีดขวางระบบ 

ทําให้สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์ เ พื่อง่ายต่อการดูแล และ

บํารุงรักษา 

• ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน 
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๔. การดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐  
 

 

 อาคารประเภท ก และ ข ซึ่งถูกกําหนดให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ 

จะต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ

การจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน

สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ทั้งนี้ จะย่อเป็น 

“กฎกระทรวงฯ  ตามมาตรา  ๘๐”) ใ ห้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียเป็นของตนเองมีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรือ

อุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดทําบันทึก รายละเอียด

เป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้น โดยต้องจดบันทึกสถิติ

และข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตาม แบบ ทส.๑ ทุกวัน และ

เก็บไว้เป็นเวลา ๒ ปี เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลเป็นสถิติในการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพระบบ และควรแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนใด  

๒. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตาม แบบ ทส.๒ ทุก

เดือน และจัดส่งให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป 

 เนื่องจากตามกฎกระทรวงได้อธิบายว่า ผู้เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่

จะต้องปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ตามภาพที่ ๑ โดยหัวข้อที่

เ กี่ยวข้องกับผู้ ครอบครองแหล่ งกําเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ ใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ได้แก่  
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 ๑. เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ หมายถึง เจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามตรา ๖๙ และมีระบบบําบัดน้ําเสียตาม

มาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง  
 ๒. ผู้ควบคุมระบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย 

หมายถึง ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างบริการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งได้รับอนุญาตตาม

มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง  

 - นายกเทศมนตรี กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 

 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีแหลง่กําเนิดมลพิษตั้งอยู่

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณแีหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 - ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา 
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ภาพที่ ๑ ขั้นตอนการรายงานตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐  

  

เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนดิมลพิษ 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 

หรือ ผู้รับจ้างให้บรกิารบําบัดน้ําเสีย

จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสีย และบันทึก
ข้อมูลตามแบบ ทส.๑ (ทุกวัน)

ดาวน์โหลดแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ จาก
www.pcd.go.th หรือติดต่อขอรับไดท้ี่
กรมควบคมมลพิษและสํานักงานเขต

ทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบัดน้ําเสีย ตามแบบ ทส.๒ (ทุกเดือน) 

ทํารายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับแบบ ทส.๒ โดยออก
ใบรับเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงาน
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานแบบ 
ทส.๒ ส่งให้เจ้าพนกังานกรมควบคุมมลพิษ 

อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

กรมควบคุมมลพิษรวบรวมรายงาน 

เก็บไว้ ณ แหล่งกําเนิดมลพิษ 
ระยะเวลา ๒ ปี

ยื่นด้วยตนเอง

ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ

วิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศกรมควบคุม

ส่งทางไปรษณีย์/อีเล็กทรอนิกส์
ให้ถือวันที่ส่งของผูส้่งเป็นวันสง่รายงาน

ทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไป
พร้อมรายงานที่รวบรวมส่งด้วยก็ได้

ใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษ
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๕. หลักการบําบดัน้ําเสียเบื้องต้น 
 

  ๕.๑ ประเภทและมาตรฐานการควบคุมน้ําทิ้งจากสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตร.ม. เป็นต้นไป ถูกกําหนด

เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษจากอาคารบางประเภทบางขนาดตามตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ 

โดยมีมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานศึกษา แบ่งตามขนาดดัง

ตารางที่ ๒  และการประเมิน น้ําใ ช้และอัตราการเ กิด น้ําเสียของ

แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทชุมชน ตารางที่ ๓ 
ตารางที่ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารขนาดต่างๆ 

ดัชนีคุณภาพน้ํา 
หน่วย 

เกณฑ์กําหนดสูงสดุตามประเภทมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้ง 

ประเภท ก ประเภท ข 

สถานศึกษา ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. 
ระหว่าง  

๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ ตร.ม. 
๑. ค่าความเป็นกรดด่าง ( ๕-๙ ๕-๙ 

๒. บีโอดี มก./ล. ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๓๐ 

๓. ปริมาณของแข็ง  

- TSS มก./ล. ไม่เกิน ๓๐ ไม่เกิน ๔๐ 

- SS มล./ล. ไม่เกิน ๐.๕ ไม่เกิน ๐.๕ 

- TDS มก./ล. ไม่เกิน ๕๐๐* ไม่เกิน ๕๐๐* 

๔. ซัลไฟด์ (Sulfide) มก./ล. ไม่เกิน ๑.๐ ไม่เกิน ๑.๐ 

๕. ทีเคเอ็น (TKN) มก./ล. ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๓๕ 

๖. น้ํามันและไขมัน มก./ล. ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๒๐ 

หมายเหตุ *เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณค่าทีดีเอสในน้ําใช้ตามปกติ 
ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



- ๑๓ - 

 

ตารางที่ ๓ การประเมินน้ําใช้และอัตราการเกิดน้ําเสียของแหล่งกําเนิด       

 มลพิษประเภทชุมชน 

ประเภทแหล่งกําเนิด หน่วย 
อัตราน้ําใช้

(ลิตร/หน่วย.วัน) 

อัตราการเกิดน้ําเสีย 

(ลิตร/หน่วย.วัน) 

๑) บ้านพักอาศัย คน ๒๐๐ ๑๕๐

๒) อาคารชุด ห้อง ๔๘๐ ๓๘๕

๓) โรงแรม ห้อง ๖๖๐ ๕๒๕

๔) โรงพยาบาล เตียง ๑,๗๐๐ ๑,๓๖๐

๕) ร้านอาหาร ตร.ม.* ๓๕ ๒๗

ที่นั่ง ๑๔๐ ๑๑๕

๖) ห้างสรรรพสินค้า ตร.ม.* ๖ ๕

๗) อาคารสํานักงาน ตร.ม.* ๔ ๓

๘) โรงเรียน คน ๓๐ ๒๕

หมายเหตุ *เฉพาะพื้นที่ใช้สอย 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗. 

 

   ๕.๒ ขั้นตอนและหลักการบําบดัน้าํเสียเบื้องต้น 
 

น้ําเสียจากกิจกรรมภายในสถานศึกษามีโอกาสที่เกิดการปนเปื้อน

ออกสู่สิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบได้ ดังนั้น น้ําเสียที่เกิดขึ้นจําเป็นที่จะต้อง

ได้รับการบําบัดตามหลักวิชาการ ระบบบําบัดน้ําเสียจากอาคารสามารถ

จําแนกได้เป็น การบําบัดน้ําเสียแบบใช้อากาศ (aerobic wastewater 

treatment) การบําบัดน้ําเสียแบบไม่ใช้อากาศ (anaerobic wastewater 

treatment) ระบบบําบัดน้ําเสียจากอาคารที่นิยมใช้มีหลายชนิด เช่น 

- ๑๔ - 

 

๑) แบบใช้อากาศ (Aerobic process) 
- ระบบแอกทิเวทเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) 

๒) แบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic process) 
- ระบบบ่อเกรอะ (Septic tank) 

- ระบบถังกรองไร้ออกซิเจน (Anaerobic Filter : AF) 

โดยทั่วไปในการบําบัดน้ําเสียจากอาคารสามารถแบ่งลักษณะการ

ทํางานได้เป็น ๓ ขั้นตอน คือ การบําบัดขั้นแรก (Primary treatment) 

การบําบัดขั้นที่สอง (Secondary treatment) และการฆ่าเชื้อโรคที่ผ่าน

การบําบัดแล้ว ซึ่งในการเลือกรูปแบบของกระบวนการและรูปร่างของถัง

ต่างๆ ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรและวิธีการควบคุมการทํางานของระบบที่ใช้ 

ส่วนลักษณะน้ําเสียเข้าระบบต้องส่งไปวิเคราะห์ที่หน่วยงานหรือ

บริษัทรับวิเคราะห์น้ําเสีย  
๑) การบําบัดขั้นแรก (Primary treatment) 

วัตถุประสงค์ของการบําบัดขั้นแรก ได้แก่ การแยกเอาเศษของแข็ง 

ตะกอนหนักและตะกอนเบา รวมถึงไขมันต่างๆ ออกจากน้ําเสียก่อนที่จะส่ง

เข้ากระบวนการต่อไป เช่น บ่อดักไขมัน (Grease trap) ตะแกรงกรองผง 

(Screen) เป็นต้น นอกจากนี้บ่อเกรอะ (Septic tank) ซึ่งทําหน้าที่เป็นถัง

ตกตะกอนขั้นแรก (Primary clarifier) นั้น มีบทบาทสําคัญในการบําบัด 

น้ําเสียเนื่องจากน้ําที่ผ่านบ่อเกรอะแล้วจะมีค่า BOD ลดลงและค่าตะกอน

แขวนลอยต่ําลง หลักการทํางานของบ่อดักไขมัน ตะแกรง และบ่อเกรอะมี

ตัวอย่างแผนผังการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแสดงดังภาพที่ ๒  

 

 



- ๑๕ - 

 

 

 

 

   

 

 

   
 
 
 
ภาพที่ ๒ ตัวอย่างแผนผังการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในสถานศึกษา 
 

 ตะแกรงที่ใช้ดักของแข็ง เป็นตะแกรงที่ใช้ดักของแข็งแขวนลอย

ขนาดใหญ่ในน้ําเสีย มี ๒ แบบ คือ ตะแกรงแบบละเอียด และตะแกรงแบบ

หยาบ ในที่นี้จะกล่าวถึงตะแกรงแบบหยาบ ซึ่งนิยมใช้ในการบําบัดน้ําเสีย

จากอาคารและไม่มีกลไกซับซ้อน 

 ตะแกรงแบบหยาบ ประกอบด้วยเหล็กเส้นซึ่งมีช่องว่างประมาณ 

๒ - ๑๕ ซม. ตั้งเอียงทํามุม ๔๕°– ๖๐° กับแนวตั้ง เต็มรางระบายเพื่อดัก

วัตถุชิ้นใหญ่ๆ ที่ปนมากับน้ําเสียออก ได้แก่ เศษไม้ ถุงพลาสติก กระดาษ 

และอื่นๆ 

 การติดตั้งตะแกรงก่อนน้ําเสียเข้าสู่ระบบจะช่วยกําจัดของแข็งออก

จากน้ําเสียได้ประมาณร้อยละ  ๕ – ๑๕ ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เครื่อง

สูบน้ําต้องประสบปัญหากับการอุดตัน ส่วนเศษตะกอนต่างๆ ที่ติดหน้า

บ่อเกรอะ

น้ําเสียจากโรงอาหาร

บ่อดักไขมัน 

น้ําเสียจากอาคาร และที่พัก น้ําเสียจากห้องน้ํา

ระบบบําบัดน้ําเสีย

ระบบท่อรวม 

นํากลับไปใช้ใหม่ ระบายลงท่อระบายน้ําสาธารณะ

ตะแกรงดกัขยะ 

สูบตะกอนของเสียไป

กําจัดอย่างถูกวิธี 

- ๑๖ - 

 

ตะแกรงจะต้องกําจัดออกทุกวัน โดยนําไปกําจัดให้เรียบร้อยด้วยวิธีที่

เหมาะสม  
๑.๑) บ่อดักไขมัน  
บ่อดักไขมันใช้สําหรับบําบัดน้ําเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย 

ห้องอาหารหรือครัว เนื่องจากน้ําเสียดังกล่าวจะมีน้ํามันและไขมันปนอยู่

มาก หากไม่กําจัดออกจะทําให้ท่อระบายน้ําอุดตัน โดยลักษณะน้ําเสียจาก

ครัวของบ้านพักอาศัยกรณีที่ไม่ผ่านตะแกรงจะมีน้ํามันและไขมันประมาณ 

๒,๗๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร หากผ่านตะแกรงจะมีน้ํามันและไขมันประมาณ 

๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร สําหรับลักษณะน้ําเสียจากครัวจะมีน้ํามันและไขมัน

ประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น บ่อดักไขมันที่ใช้จะต้องมีขนาด

ใหญ่เพียงพอที่จะกักน้ําเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ํามันมีโอกาส

ลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ํา เมื่อปริมาณไขมันและน้ํามันสะสมมาก

ขึ้นต้องตักออกไปกําจัด 

น้ําเสียจากโรงอาหารจะมีน้ํามันและไขมันปนเปื้อน หากไม่มีการ

กําจัดออกก่อน จะส่งผลให้ท่อระบายน้ําเกิดการอุดตัน การใช้บ่อดักไขมัน 

จะสามารถกําจัดไขมันได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ บ่อดักไขมันมีทั้งแบบ

สําเร็จรูป หรือสร้างเองได้ โดยจะต้องตักไขมันและน้ํามันออกไปกําจัดทุก

วัน เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิ้งฝากรถขยะ 

 

 

 

 

  



- ๑๗ - 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓ ถังดักไขมันสําเร็จรปู 

 

การออกแบบบ่อดักไขมันสําหรับประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิสูง ทํา

ให้การจับตัวของไขมันช้า โดยระยะเวลากักพัก (Detention Time) ของ

บ่อดักไขมันไม่ควรน้อยกว่า ๖ ชั่วโมง เพื่อให้น้ํามันและไขมันมีโอกาส

แยกตัวและลอยขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ํา และตักออกไปกําจัดเมื่อ

ปริมาณไขมันและน้ํามันสะสมมากขึ้น บ่อดักไขมันจะสามารถกําจัดไขมัน

ได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสําเร็จรูปที่สามารถซื้อและ

ติดตั้งได้ง่าย หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้วงขอบซีเมนต์หรือ ถังซีเมนต์

หินขัด ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแบบสําเร็จรูป และสามารถปรับให้

เหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณน้ําที่ใช้ 
 

ตารางที่ ๔ ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สาํหรับโรงอาหาร 
ขนาดพื้นที่  

(ตร.ม.) 
ปริมาตรบ่อที่

ต้องการ 
ขนาดบ่อ

ความลึก (ม.) ความกว้าง (ม.) ความยาว (ม.)
๑๐ ๐.๑๙ ๐.๔๐ ๑๐ ๐.๑๙

๑๐-๒๕ ๐.๔๗ ๐.๖๐ ๑๐-๒๕ ๐.๔๗

๒๕-๕๐ ๐.๙๔ ๐.๗๕ ๒๕-๕๐ ๐.๙๔

๕๐-๗๕ ๑.๔๑ ๐.๗๕ ๕๐-๗๕ ๑.๔๑

- ๑๘ - 

 

๗๕-๑๐๐ ๑.๘๘ ๐.๘๐ ๗๕-๑๐๐ ๑.๘๘ 

๑๐๐-๑๒๕ ๒.๓๕ ๐.๘๕ ๑๐๐-๑๒๕ ๒.๓๕ 

๑๒๕-๑๕๐ ๒.๘๒ ๐.๙๐ ๑๒๕-๑๕๐ ๒.๘๒ 

๑๕๐-๑๗๕ ๓.๒๙ ๑.๐๐ ๑๕๐-๑๗๕ ๓.๒๙ 

๑๗๕-๒๐๐ ๓.๗๖ ๑.๐๐ ๑๗๕-๒๐๐ ๓.๗๖ 

 
ภาพที่ ๔ บ่อดักไขมันแบบ on-site treatment 

 
 



- ๑๙ - 

 

การใช้งานและดูแลรักษา  
ปัญหาสําคัญของบ่อดักไขมัน ก็คือ การขาดการดูแลรักษาอย่าง

สม่ําเสมอ ซึ่งจะทําให้เกิดความสกปรกและกลิ่นเหม็น เกิดการอุดตันหรือ

อาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบและอื่นๆ ได้ รวมทั้งทําให้บ่อดักไขมันเต็ม

และแยกไขมันได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งการดูแลรักษาควร

ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ ดังนี้ 

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน  

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไป

ในบ่อดักไขมัน  

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ด้านหน้าตะแกรงออก

สม่ําเสมอ  

๕. ห้ามเอาน้ําจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ําล้างมือ น้ําอาบ น้ําจากการ

ซักล้าง น้ําฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน 

๖. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ 

นําไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถ

เทศบาลนําไปกําจัดต่อไป  

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ําที่รับน้ําจากบ่อดักไขมัน หากมี

ไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทําตามข้อ ๖ ถี่มากขึ้นกว่าเดิม  
  

๑.๒) ระบบบ่อเกรอะ (Septic tank) 
บ่อเกรอะมีลักษณะเป็นบ่อปิด ซึ่งน้ําซึมไม่ได้และไม่มีการ

เติมอากาศ ดังนั้นสภาวะในบ่อจึงเป็นแบบไร้อากาศ (Anaerobic) 

- ๒๐ - 

 

โดยทั่วไปมักใช้สําหรับการบําบัดน้ําเสียจากส้วม แต่จะใช้บําบัดน้ําเสียจาก

ครัวหรือน้ําเสียอื่นๆ ด้วยก็ได้  ถ้าหากสิ่งที่ไหลเข้ามาในบ่อเกรอะมีแต่

อุจจาระหรือสารอินทรีย์ที่ย่อยง่าย หลังการย่อยแล้วจะกลายเป็นก๊าซกับ

น้ําและกากตะกอน (Septage) ในปริมาณที่น้อยจึงทําให้บ่อไม่เต็มได้ง่าย 

(อัตราการเกิดกากตะกอนประมาณ ๑ ลิตร/คน/วัน) แต่อาจต้องมีการสูบ

กากตะกอนในบ่อเกรอะ (Septage) ออกเป็นครั้งคราว (ประมาณปีละหนึ่ง

ครั้ง สําหรับบ่อเกรอะมาตรฐาน) เพื่อให้บ่อเกรอะสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ลักษณะของบอ่เกรอะ  
ลักษณะที่สําคัญของบ่อเกรอะ คือ ต้องป้องกันตะกอนลอย (ฝ้าไข: 

Scum) และตะกอนจมไม่ให้ไหลไปยังบ่อเกรอะขั้นสอง เช่น ใช้แผ่นกั้น

ขวาง หรือท่อรูปตัวที (สามทาง) บ่อเกรอะมีใช้อยู่ตามอาคารสถานที่ทั่วไป

จะสร้างเป็นบ่อคอนกรีต หรือถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กหรือบ้านพักอาศัยก็

มักนิยมสร้างโดยใช้วงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีจําหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

ทั่วไป แต่ปัจจุบันมีการสร้างถังเกรอะสําเร็จรูปจําหน่ายโดยใช้หลักการ

เดียวกัน  
 

การใช้งานและการดูแลรักษา  
๑. ห้ามเทสารที่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ เช่นน้ํากรด

หรือด่างเข้มข้น น้ํายาล้างห้องน้ําเข้มข้น คลอรีนเข้มข้น ฯลฯ เพราะจะทํา

ให้ประสิทธิภาพในการทํางานของบ่อเกรอะลดลง และน้ําทิ้งอาจไม่ได้

คุณภาพตามต้องการ 



- ๒๑ - 

 

๒. ห้ามทิ้ งสารอนินทรี ย์หรือสารย่อยยาก  เ ช่น  พลาสติก 

ผ้าอนามัย ฯลฯ ซึ่งนอกจากมีผลทําให้ส้วมเต็มก่อนกําหนดแล้วยังอาจเกิด

การอุดตันในท่อระบายได้ 

๓. ในกรณีน้ําในบ่อเกรอะสูงและราดส้วมไม่ลง ให้ตรวจดูการ

ระบายของบ่อซึม (ถ้ามี) ว่ามีการซึมออกดีหรือไม่ ถ้าไม่มีบ่อซึม ปัญหาอาจ

มาจากน้ําภายนอกไหลท่วมเข้ามาในถัง ต้องแก้ไขโดยการยกถังขึ้นสูง ใน

กรณีใช้บ่อเกรอะสําเร็จรูป ให้ติดต่อผู้แทนจําหน่ายเพื่อตรวจสอบและแก้ไข

ต่อไป 

ภาพที่ ๕ แบบมาตรฐานบ่อเกรอะขนาดเล็ก 
 

- ๒๒ - 

 

ตารางที่ ๕ ลักษณะของตะกอนในบ่อเกรอะ (Septage) 
 

พารามิเตอร์ ความเข้มข้น (มก./ล.) 
ค่าโดยทั่วไป

(๑) 
ค่าโดยทั่วไป 

(๒) 
๑. ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 

Demand:BOD) 

๖,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๒. ค่าของแข็งทั้งหมด (Total Solids: TS) ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

๓. ค่าของแข็งแขวนลอย (Supended Solids : 

SS) 

๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๔. ค่าไนโตรเจนในรูปที เค เอ็น (TKN) ๗๐๐ ๑,๒๐๐ 

๕. ค่าไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (NH ๓) ๔๐๐ ๓๕๐ 

๖. ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) ๒๕๐ ๒๕๐ 

๗. ค่าไขมัน (Grease) ๘,๐๐๐ - 

ที่มา : (๑) Wastewater Engineering, Metcalf&Eddy,๑๙๙๑  

        (๒) โครงการศึกษาเพื่อจัดลําดับความสําคญัการจัดการน้ําเสียชุมชน เล่ม ๓ 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม๒๕๓๘ 
 

เนื่องจากประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของบ่อเกรอะไม่สูงนัก 

คือประมาณร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ทําให้น้ําทิ้งจากบ่อเกรอะยังคงมีค่าบีโอดีสูง

เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไว้ จึงไม่สามารถปล่อยทิ้งแหล่งน้ํา

ธรรมชาติหรือท่อระบายน้ําสาธารณะได้ จึงจําเป็นจะต้องผ่านระบบบําบัด

ขั้นสองเพื่อลดค่าบีโอดีต่อไป  
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๒) การบําบัดขั้นทีส่อง (Secondary treatment) 
ระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สองมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การบําบัดน้ําเสียขั้นที่สองที่นิยมใช้มีหลายแบบ ได้แก่ 

ชนิดระบบใช้อากาศ เช่น ระบบแอคทิเวทเต็ดสลัดจ์ (Activated sludge) 

และชนิดไม่ใช้อากาศ เช่น ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic digestion) 

อย่างไรก็ตามประเภทของระบบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณ คุณลักษณะของ

น้ําเสีย และรูปแบบของอาคาร เช่น ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศมัก

ใช้กับอาคารขนาดใหญ่ ส่วนระบบถังกรองไร้อากาศมักใช้กับอาคารที่มี

ขนาดเล็กลงมา เช่น หอพัก โรงเรียน และสถานที่ราชการ เป็นต้น 

๒.๑ ระบบแอคทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated sludge) 
ระบบบํา บัด น้ํา เสี ยแบบแอคทิ เว เ ต็ดสลั ดจ์ โดย ทั่ว ไปจะ

ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๒ ส่วน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และ

ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) หลักการของระบบได้กล่าวถึงใน

บทของ “การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ” 

ความลึกของถังเติมอากาศขึ้นอยู่กับโครงสร้างของอาคารและ

ความสามารถของเครื่องเติมอากาศที่ใช้ ส่วนรูปร่างของถังเติมอากาศควร

จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีด้านยาว ยาวกว่าด้านกว้างมากที่สุดเท่าที่พื้นที่

จะอํานวย เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนการควบคุมการทํางานได้หลายแบบใน

การแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  
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ระบบเติมอากาศจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพและสถานที่ตั้ง

ของบริเวณระบบบําบัดน้ําเสีย ถ้าเป็นห้องปิดควรใช้ระบบเป่าอากาศลงไป

ในน้ํา หรือใช้เครื่องกลเติมอากาศแบบจมน้ํา เพราะหากเครื่องเติมอากาศที่

ผิวน้ําจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องละอองน้ําและการถ่ายเทอากาศได้  

ภาพที่ ๖  ลักษณะการทํางานของระบบแอคติเวเต็ดสลัดจ์ 
 

๒.๒ ระบบถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic filter) 
ถังกรองไร้อากาศเป็นระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศเช่นเดียวกับบ่อ

เกรอะ แต่มีประสิทธิภาพในการบําบัดของเสียมากกว่า โดยภายในถังช่วง

กลางจะมีชั้นตัวกลาง (Media) บรรจุอยู่ ตัวกลางที่ใช้กันมีหลายชนิด เช่น 

หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวัสดุโปร่งอื่นๆ ตัวกลาง

เหล่านี้จะมีพื้นที่ผิวมากเพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะได้มากขึ้น  

น้ําเสียจะไหลเข้าทางด้านล่างของถังแล้วไหลขึ้นผ่านชั้นตัวกลาง 

จากนั้นจึงไหลออกทางท่อด้านบน ขณะที่ไหลผ่านชั้นตัวกลาง จุลินทรีย์



- ๒๕ - 

 

ชนิดไม่ใช้อากาศจะย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสีย เปลี่ยนสภาพให้

กลายเป็นก๊าซกับน้ํา น้ําทิ้งที่ไหลล้นออกไปจะมีค่าบีโอดีลดลง จากการที่

จุลินทรีย์กระจายอยู่ในถังสม่ําเสมอ น้ําเสียจะถูกบําบัดเป็นลําดับจาก

ด้านล่างจนถึงด้านบน ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดีของระบบนี้จึงสูง

กว่าระบบบ่อเกรอะ แต่อาจเกิดปัญหาจากการอุดตันของตัวกลางภายในถัง

และทําให้น้ําไม่ไหล ดังนั้นจึงต้องมีการกําจัดสารแขวนลอยออกก่อน เช่น 

มีตะแกรงดักขยะและบ่อดักไขมันไว้หน้าระบบ หรือถ้าใช้บําบัดน้ําจากส้วม

ก็ควรผ่านเข้าบ่อเกรอะก่อน  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ ๗ ถังกรองไร้อากาศ 

ถังกรองไร้อากาศอาจสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ หรือคอนกรีต หรือ

ถังสําเร็จรูปที่มีการผลิตออกจําหน่ายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หาก

ออกแบบบ่อกรองไร้อากาศหรือดูแลรักษาไม่ดี นอกจากจะไม่สามารถ

กําจัดของเสียได้แล้ว ยังเกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนได้อีกด้วย 
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การใช้งานและการดูแลรักษา  
๑. ในระยะแรกที่ปล่อยน้ําเสียเข้าถังกรองจะยังไม่มีการบําบัด

เกิดขึ้น เนื่องจากยังไม่มีจุลินทรีย์ การเกิดขึ้นของจุลินทรีย์อาจเร่งได้ โดย

การตักเอาสลัดจ์ หรือขี้เลนจากบ่อเกรอะหรือท้องร่องหรือก้นท่อระบาย 

ซึ่งมีจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศมาใส่ในถังกรองประมาณ ๒-๓ ปี๊บ 

๒. น้ําที่เข้าถังกรองจะเป็นน้ําที่ไม่มีขยะหรือก้อนไขมันปะปน 

เพราะจะทําให้ตัวกลางอุดตันเร็ว ส่วนวิธีแก้ไขการอุดตัน คือ ฉีดน้ําสะอาด

ชะล้างทางด้านบนและระบายน้ําส่วนล่างออกไปพร้อมๆ กัน 

๓. ถ้าพบว่าน้ําที่ไหลออกมีอัตราเร็วกว่าปกติและมีตะกอนติด

ออกมาด้วย อาจเกิดจากก๊าซภายในถังสะสมและดันทะลุตัวกลางขึ้นมาเป็น

ช่อง ต้องแก้ไขด้วยการฉีดน้ําล้างตัวกลางเช่นเดียวกับข้อ ๒ 

 

 

ตารางที่ ๕ และ ๖ แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัด

ของระบบบําบัดประเภทต่างๆ 
 

ตารางที่ ๖ การเปรียบเทียบระบบบําบัดแต่ละประเภท 
ระบบ
บําบัด 

วิธีการควบคุม ประสิทธิภาพการ
กําจัด 

ข้อกําหนด อุปกรณ์ หมายเหต ุ

แอคทิเวท

เต็ดสลัดจ์ 

มีการกวนผสม

หรือ มีการ

หมุนเวียนสลัดจ์ 

สารอินทรยี์ถูกกําจัด 

>  ๙๐% 

บ่อดินหรือคอนกรีตลึก 

๓.๖๖-๖.๑๐ ม. 

เ ค รื่ อ ง เ ติ ม

อ า ก า ศ ,   

ถังตกตะกอน

แ ย ก ส ลั ด จ์

หมุนเวียน 

มีตะกอน

ส่วนเกินที่

ต้องกําจัด 

ถังเกรอะ

ถังกรองไร้

มีการฉีดล้างทํา

ค ว า ม ส ะ อ า ด

น้ําทิ้งที่ผ่านระบบถัง

ก ร อ ง ไ ร้ อ า ก า ศ

ตัวกลางที่สามารถใช้ได้อย่างมี

ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพคื อพวกที่ ไ ม่

ถังกรอง, 

ตัวกลาง
- 

๕.๓ ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบดัน้ําเสีย 
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อากาศ ภ า ย ใ น ถั ง เ พื่ อ

ป้องกันการอุดตัน 

จํ า เ ป็ น ต้อ ง นํ า ไป

บําบัดต่ออีกครั้ง 

สามารถย่อยสลายได้โดยธรราติ

ได้แก่ ก้อนหิน พลาสติก อิฐ 

ยาง ดินเผา เป็นต้น 

ชีวภาพ

 
 

 

 

 

การวิเคราะห์ปัญหาระบบบําบัดน้ําเสียจากอาคารและแนว

ทางการปรับปรุงสามารถสรปุได้ตามแผนผงัภาพที่ ๘ ดังนี้ 

 

 

 

 

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียให้มากที่สุด ข้อมูลที่

จําเป็น ได้แก่  

 แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) เป็นข้อมูล

เกี่ยวกับรูปแบบระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาดถังบําบัด ตําแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์

เครื่องจักรกล แนวเส้นท่อและวาล์ว และระบบไฟฟ้าควบคุม 

 คู่มือการเดินระบบ (Operation Manual) ประกอบด้วย

ความรู้ พื้นฐานของระบบบําบัดน้ําเสียประเภทนั้นๆ ข้อมูลอุปกรณ์

เครื่องจักรกลในระบบ วิธีการควบคุมระบบ ปัญหาและวิธีการแก้ไข การ

ตรวจสอบระบบ และรายละเอียดประกอบแบบ (Specification) ของ

อุปกรณ์ซึ่งจะบอกยี่ห้อ รุ่น และส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ต่างๆ 

๖. การวิเคราะห์ปัญหาระบบบําบดัน้าํเสียจาก
อาคารและแนวทางการปรับปรุง

๖.๑ การตรวจสอบข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียด ระบบ
บําบดัน้ําเสีย
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 รายการคํานวณประกอบแบบ (Calculation Sheet) 
เป็นข้อมูลในการออกแบบ เช่น ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 

ลักษณะน้ําเสียเข้าระบบ เกณฑ์การออกแบบ ขนาดถังบําบัดและรายการ

คํานวณเลือกขนาดอุปกรณ์ต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย

ตรวจสอบข้อมูลรปูแบบ
และรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 

- แบบก่อสร้างจริง 

- คู่มือการเดินระบบ 

- รายการคํานวณประกอบแบบ  

ตรวจสอบปริมาณและลักษณะน้ําเสีย
- ปริมาณน้ําเสีย 

- ผลวิเคราะห์ลักษณะน้ําเสีย (น้ําเข้า – น้ําออก) 

ตรวจสอบความสามารถการรองรับปริมาณน้ําเสีย
- ตรวจสอบรูปแบบ ขนาด ถังบําบัดน้ําเสีย 

- ตรวจสอบทางกายภาพของระบบ เช่น สี กลิ่น ตะกอน เป็นต้น 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

วางแผนงานปรับปรุงระบบ 

รายงานสรุปผล 
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ภาพที่ ๘ แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

 

ผู้ประกอบการสามารถประเมินปริมาณน้ําเสียจากการติดตั้ง

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําเสีย หรือประมาณได้ตามหัวข้อ ๔ .๑ 

ประเภทและมาตรฐานการควบคุมน้ําทิ้งจากสถานศึกษา ส่วนลักษณะน้ํา

เสียสามารถตรวจสอบได้โดยการเก็บตัวอย่างน้ําเสียไปวิเคราะห์ หรือ

ประมาณได้ตามหัวข้อ ๒.๒ ลักษณะน้ําเสียจากสถานศึกษา พารามิเตอร์ที่

ควรทําการตรวจวัดน้ําเสียแสดงตามตารางที่ ๘ 
 

ตารางที่ ๗ พารามิเตอร์ที่ควรทําการตรวจวัดน้ําเสีย 

พารามิเตอร์ หน่วย 
น้ําเสียก่อนการ

บําบัด 

น้ําเสียหลังผ่านการ

บําบัด 

ค่ามาตรฐานน้ํา

ทิ้ง 

พีเอช -  

บีโอดี  มก./ล.  

สารแขวนลอย  มก./ล.  

ไนโตรเจนในรูป

ทีเคเอ็น  

มก./ล.  

น้ํามันและไขมัน มก./ล.  

ซัลไฟด์ มก./ล.  
 

  

๖.๒ การตรวจสอบปริมาณและลักษณะน้ําเสีย 
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 การตรวจสอบความสามารถรองรับน้ําเสีย สามารถทําได้โดย 

ตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายน้ําด้วยเครื่องมือ DO meter เพื่อที่จะชี้วัด

ปริมาณออกซิเจนว่าเพียงพอหรือไม่ 

 ในปัจจุบันทําได้โดยนําข้อมูลปริมาณลักษณะน้ําเสีย ขนาดถัง และ

อุปกรณ์เครื่องจักรกล จากการตรวจสอบข้างต้นมาตรวจสอบรายการ

คํานวณว่าระบบมีความสามารถรองรับน้ําเสียในปัจจุบันได้หรือไม่ โดยแยก

ตามหน่วยการบําบัด เช่น บ่อเกรอะ ถังปรับสภาพ ถังเติมอากาศ ถัง

ตกตะกอน ถังสูบตะกอนย้อนกลับและถังสูบน้ําทิ้ง เป็นต้น ผู้ตรวจสอบ

ต้องอาศัยความรู้ด้านการออกแบบเบื้องต้น การเปรียบเทียบค่าออกแบบ

ของระบบจริงในปัจจุ บันกับค่าเกณฑ์การออกแบบ  การหาข้อมูล

รายละเอียดความสามารถของอุปกรณ์ในระบบ เช่น อัตราการให้ออกซิเจน

ของเครื่องเติมอากาศ อัตราการสูบน้ําของเครื่องสูบน้ํา เป็นต้น 

กรณีที่ผู้ประกอบการมีรายการคํานวณประกอบแบบ ผู้ตรวจสอบ

ควรพิจารณาปริมาณและลักษณะน้ําเสียขาเข้าในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลการออกแบบว่าระบบสามารถรองรับน้ําเสียได้และหรือมีอุปกรณ์

ครบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ 

 

 

 

 

๖.๓ การตรวจสอบความสามารถรองรับน้ําเสียของระบบ 
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การตรวจสอบสถานภาพของระบบเป็นการ 

ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการ

ทํางานของระบบว่าสมบูรณ์เพียงใด ตัวอย่างการตรวจสอบทางกายภาพ 

ประกอบด้วย 

 สีของตะกอน ในถังเติมอากาศที่ดีควรเป็นสีน้ําตาลเข้ม 

 กลิ่นของน้ําในถังเติมอากาศ ที่มีการควบคุมที่ดีจะมีกลิ่นคล้ายดิน  

 ฟอง  
o ถ้าพบฟองสีขาวในถังเติมอากาศแสดงว่าอายุตะกอนจุลินทรีย์น้อย

เกินไป 

o ถ้าพบฟองสีน้ําตาลในถังเติมอากาศแสดงว่าอายุตะกอนจุลินทรีย์มี

อายุสูงเกินไป 

o นอกจากนั้นฟองยังมีสาเหตุจากสารเคมีหรือสารซักฟอกที่เข้ามาใน

ระบบก็ได้ 

 ลักษณะการเติมอากาศ ของเครื่องเติมอากาศต้องสามารถกวนผสม

น้ําได้อย่างทั่วถึงทั้งบ่อ  

 ตะกอนลอย ในถังตกตะกอนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ 

o มีน้ํามันหลุดเขา้มาในระบบมากทําให้ตะกอนจุลินทรีย์ตกตะกอนไม่ดี 

o การเติมอากาศมากเกินไป จนทําให้ฟองอากาศจับกับตะกอน

จุลินทรีย์ลอยขึ้นมาที่ผิวหน้า ปกติค่าออกซิเจนละลายในถังเติม

อากาศควรอยู่ระหว่าง ๑-๒ มิลลิกรัมต่อลิตร 

o การเกิดมีตะกอนจุลินทรีย์ค้างอยู่ในถังตกตะกอนนานเกินไป 

๖.๔ การตรวจสอบสถานภาพของระบบ
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o กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนไนเตรตใน

น้ําแล้วเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยขึ้นมาที่ผิวน้ําพร้อมกับยก

ตะกอนจุลินทรีย์ขึ้นมาด้วย 

 ลักษณะของน้าํทิ้ง 
ลักษณะของน้ําทิ้งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

หากน้ําทิ้งขุ่นอาจมีสาเหตุมาจากถังตกตะกอนทํางานไม่ดีอาจเกิดจากน้ํา

ลัดวงจร หรืออาจเกิดจากอายุตะกอนจุลินทรีย์ต่ําและตะกอนมีความ

หนาแน่นน้อย 

 

 

เมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบผู้ตรวจสอบต้องอาศัยความรู้

เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย ในการวิเคราะห์ปัญหา ระบุสาเหตุพร้อมทั้ง

กําหนดวิธีการแก้ไข ในบางปัญหาอาจมีโอกาสเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนั้น

อาจต้องกําหนดแนวทางแก้ไขตามสาเหตุโดยดําเนินการแก้ไขตามลําดับ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข ดังตารางที่  ๙ 

ตารางที่ ๙ สาเหตุปัญหาและวิธีการแก้ไข 
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่อง วิธีดําเนินการแก้ไข 
๑ . เ กิดตะกอนลอยที่

ผิวหน้าในถังตกตะกอน 

ตะกอนลอยอาจหลุดไปกับน้ํา

ทิ้ ง  ทํ า ใ ห้ น้ํ าทิ้ ง ไม่ ผ่ านตาม

มาตรฐานฯ 

๑. ทําการสูบตะกอนทีท่ับถมและตะกอนทีล่อยหน้า

ในถังตกตะกอนทิ้ง 

๒. ตรวจสอบการทํางานของบ่อดักไขมัน ตักไขมันทิ้ง

อย่างสม่าํเสมอ 

๓. ตรวจสอบค่าปริมาณออกซิเจนละลายในถังเติม

อากาศ หากมีปริมาณต่ําให้เพิ่มการเติมอากาศ 

๔. ปรับปรุงระบบสูบตะกอนย้อนกลับ 

๕. เพิ่มปรมิาณการทิ้งตะกอน 

๒.ท่อระบายตะกอนจาก

ถังตกตะกอนอุดตัน 

เกิดการทับถมของตะกอนในถัง

ตกตะกอน ทําให้เกิดก๊าซจาก

แก้ไขการอุดตันของท่อระบายตะกอน หากเดินระบบ

แล้วไม่ดีขึ้นหรือตะกอนตันในท่อระบายตะกอน ให้

๖.๕ การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข
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๗. การควบคุมดูแลระบบบําบัดน้าํเสีย

ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่อง วิธีดําเนินการแก้ไข
การหมักเป็นผลให้ตะกอนลอย

ขึ้นที่ผิวหน้า 

ทําการย้ายเครื่องสูบตะกอนย้อนกลับมาไว้ในถัง

ตกตะกอน 

 

 

 

เมื่อทราบวิธีการแก้ไข ผู้ตรวจสอบต้องวางแผนงานการปรับปรุง

โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมกําหนด

ระยะเวลาในการปรับปรุงระบบในแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เป็นแผนงาน

เป้าหมายของการดําเนินงานปรับปรุงระบบ 

 

 

 

 

 

 ควบคุมปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามการ

ออกแบบไม่มากหรือน้อยเกินไประบบบําบัดน้ําเสียจึงจะสามารถ

ทํางานได้ดี 

 ปริมาณของบีโอดีหรือซีโอดีในน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียต้องมี

ความเหมาะสมกับประเภทของระบบนั้นๆ 

 ควบคุมอุณหภูมิของน้ําเสียไม่ให้สูงมาก ควรอยู่ในช่วง ๒๐-๓๕ องศา

เซลเซียส เพื่อความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

 บํารุงรักษาเครื่องเติมอากาศในระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถทํางาน

ได้เต็มประสิทธิภาพ 

๖.๖ การวางแผนงานการปรับปรุง

ระบบบําบัดทางชีวภาพ (AS) 
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 ควบคุมปริมาณการเติมอากาศในบ่อเติมอากาศของระบบบําบัดน้ํา

เสีย เพื่อรักษาความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ํา ๑ - ๓ มก./ล. 

และทําความสะอาดหัวพ่นอากาศอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันการอุด

ตัน 

 ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทํางานของจุลินทรีย์ใน

ระบบบําบัดน้ําเสีย เช่น ปรับพีเอชน้ําเสียให้เป็นกลาง เติมธาตุอาหาร

ให้เหมาะสม 

 ควบคุมปริมาณตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสียโดยให้มีตะกอนอยู่ใน

ปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อคงประสิทธิภาพการ

ทํางาน 

 นําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดน้ําต้นไม้ หรือล้างพื้นภายนอก

โรงงาน เพื่อลดประมาณที่ต้องระบายออกสู่ภายนอกหรือแหล่งน้ํา

ธรรมชาติ 
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ตารางที่ ๙ แนวทางการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย 

จุดตรวจวิเคราะห์ กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 

การรวบรวมน้ําเสีย
และน้ําฝน 

- ท่อรวบรวมน้ําเสียต้องแยกกับท่อ

ระบายน้ําฝน 

- ในกรณีที่มีจุดระบายน้ําหลายจุด - ควรเก็บตัวอย่างน้ําเสียทุกจุดที่ เ ป็นจุด

ระบายน้ําเสีย เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้ง 

- สภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกต้องไม่เป็นที่

พึงรังเกียจ สภาพน้ําใส ไม่มีตะกอน

หรือขุ่น ไม่มีกลิ่นเหม็น 

- ต้องระมัดระวังถึงผลกระทบต่อความรู้สึก

ของชุมชน และระมัดระวังถึงผลกระทบต่อ

แหล่งน้ํา 

ข้อมูลของน้ําเสีย - มีผลคุณภาพน้ําเสียก่อนเข้าระบบ

บําบัดน้ําเสียและหลังออกจากระบบ

บําบัดน้ําเสีย 

- ศึกษาและตรวจสอบผลการวิ เคราะห์

คุณภาพน้ําเสีย 

- มีผลคุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกตาม

มาตรฐานกําหนด  

- ดูรายละเอียดในข้อ ๔.๑ ประเภทของอาคาร

และมาตรฐานการควบคุม น้ํ าทิ้ ง จาก

สถานศึกษา 

การเดินระบบบําบัด
น้ําเสียและการซ่อม
บํารุงระบบบําบัดน้ํา
เสีย 

- ข้อมูลการเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ

การซ่อมบํารุง 

- บันทึกปริมาณน้ําเสียที่ เ ข้าระบบบําบัด 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้

สารเคมี 

- มีคู่มือในการดําเนินระบบบําบัดน้ํา

เสีย 

- อธิบายวิธีการทํางานประจําวันและวิธี

ปฏิบัติที่เหมาะสมในกรณีที่มีสภาพผิดปกติ

เกิดขึ้น 

- มีการจัดทําโปรแกรมซ่อมบํารุงเชิง

ป้อง กัน ซึ่งรวมถึงการสอบเทียบ

เครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัด  

- ดําเนินโปรแกรมไปตามข้อกําหนดของผู้ผลติ

หรือโดยคําแนะนําของวิศวกรผู้ออกแบบ 

 

๘. แนวทางการตรวจสอบระบบบาํบดัน้ําเสียและ
ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
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ตะแกรงหยาบ - สามารถดักสิ่งของที่ลอยน้ํา เช่น  เศษ

ขยะ เศษผ้า ใบไม้ ถุงพลาสติก 

- ควรมีการกําจัดเศษขยะออกจากตะแกรง

อย่างสม่ําเสมอ แล้วนําไปกําจัด 

ตะแกรงละเอียด - สามารถดักสิ่ งของที่ มี ขนาดเล็ ก 

ป้องกันมิให้เครื่องสูบน้ําอุดตัน 

- ควรมีการกําจัดเศษขยะออกจากตะแกรง

อย่างสม่ําเสมอ แล้วนําไปกําจัด 

ถังกรองไร้อากาศ - น้ําเสียไหลเข้าจากข้างล่างขึ้นข้างบน 

มีน้ําท่วมตัวกลางอยู่ตลอดเวลา 

- มีการกระจายน้ําเสียอย่างสม่ําเสมอ 

ระบบแอคติเวทเตด็
สลดัจ์แบบผสม
สมบูรณ์ 

- เครื่องเติมอากาศ สามารถเติมอากาศ

ในบ่อได้อย่างทั่วถึง และทํางานได้

เป็นปกติ 

- การเติมอากาศในบ่ออย่างทั่ ว ถึงทําให้

ประสิทธิภาพของบ่อเติมอากาศดีขึ้น 

- สีของน้ําในถังเติมอากาศ ควรจะมีสี

น้ําตาลอ่อนจนถึงสีน้ําตาลเข้ม และ

ลักษณะของน้ําขุ่นข้น 

- หรือถ้าพบว่าน้ําเป็นสีดําหรือลักษณะน้ําใส

จาง ถือว่าระบบล้มเหลว ต้องปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ 

- ไม่ควรมีฟองปกคลุมอยู่บนผิวน้ําในถัง

เติมอากาศ 

- ถ้าพบว่ามีฟองปกคลุมอยู่ทั่วผิวน้ําในถัง 

แสดงว่าการทํางานของแบคทีเรียล้มเหลว 

หรืออาจมีปัญหาเนื่องจากสารพิษ (toxic) 

ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

- ถ้าตักน้ําในถังเติมอากาศ ๑ ลิตรมา

ตั้งทิ้งไว้ ๓๐ นาที ตะกอนควรจะแยก

ออกจากชั้นน้ําปริมาตรประมาณร้อย

ละ ๒๐-๓๐ ของปริมาตรน้ําทั้งหมด 

- ถ้าตะกอนไม่แยกชั้นอย่างชัดเจนแสดงว่า

ระบบล้มเหลวต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและ

แนวทางแก้ไข 

- ตรวจวัดค่า DO, SV๓๐, MLSS, SVI 

ในถังเติมอากาศ ควรมีค่าเป็นไปตาม

การออกแบบ หรือมีความเหมาะสม

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้เป็นค่า

มาตรฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 

- ถ้าพบว่าค่าดังกล่าวไม่เป็นไปตามช่วงค่าที่

แนะนําต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

- น้ําที่ผิวบ่อตกตะกอนจะต้องใส หรือ

อาจจะมีสีเหลืองจางๆเหมือนกับน้ํา

ทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้ว 

- กรณีพบว่าน้ําในบ่อตกตะกอนมี sludge 

ลอยขึ้นมา หรือเกิดฟองก๊าซถือว่าระบบมี

ปัญหาต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

บ่อผึ่ง - น้ําในบ่อต้องไม่มีสาหร่าย/วัชพืชมาก

เกินไป 

- ขุดลอกบ่อ (ถ้ามีความจําเป็น) 



- ๓๗ - 

 

 

 

 

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นายสุวิทย์ ขัตติยวงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นายเจนจบ สุขสด ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ

 

 

 

นายยุทธชัย สาระไทย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

นางสาวนันทพร คงสํารวย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

นายวัชรไชย ขมินทกูล นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ

นางสาวสุจิตรา กันยาวิลาศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

นายสาธุคุณ พรหมหันต์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวปาจรีย์  วงษ์ประยูร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีลิขสิทธิ์ในเอกสารฉบับนี้ 
 

ผูจ้ดัทาํ 

ที่ปรึกษา 


