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(10)

รายการตาราง

ตาราง หนา
1. แสดงผลกระทบของคุณภาพน้ําทางกายภาพที่มีตอสุขภาพ 8
2. แสดงผลกระทบของคุณภาพน้ําทางเคมีที่มีตอสุขภาพ 9
3. แสดงผลกระทบของคุณภาพน้ําทางโลหะหลักที่มีตอสุขภาพ 10
4. แสดงผลกระทบของคุณภาพน้ําทางจุลชีววิทยาที่มีตอสุขภาพ 12
5. พารามิเตอรและวิธีการวิเคราะหตัวอยางน้ํา 24
6. จุดเก็บตัวอยางน้ําและพารามิเตอรที่ตรวจวัดในกระบวนการผลิตประปาภายใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 26
7. บริเวณจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําประปาตามลักษณะของเสนทอภายในมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 27
8. จํานวนกลุมตัวอยางตามสถานภาพของประชากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 30
9. รอยละของตวัอยางทีผ่านเกณฑตวัอยางทีผ่านเกณฑมาตรฐานน้าํดืม่ขององคการ

อนามยัโลก 67
10. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 78
11. พฤติกรรมการใชน้ํา 80
12. แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจ

ตอคุณภาพน้ําประปา 83
13. แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจ

ตอความสะอาดน้ําประปา 84
14. แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจ

ตอปริมาณน้ําประปา 85
15. แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจ

ตออุปกรณและการบริการ 86



(11)

รายการภาพประกอบ

ภาพประกอบ หนา
1. แสดงกระบวนการผลิตน้ําประปาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตหาดใหญ 5
2. ขั้นตอนการผลิตน้ําประปาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 6
3. แผนผังระบบทอประปาและจุดเก็บตัวอยางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตหาดใหญ 28
4. ปริมาณน้าํในอางเกบ็น้าํศรตีรังในเดอืนพฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 33
5. คาความขุนของน้ําในอางเก็บน้ําศรีตรัง 34
6. คาความเปนกรด-ดาง ของน้ําในอางเก็บน้ําศรีตรัง 35
7. อุณหภูมิของน้ําในอางเก็บน้ําศรีตรัง 36
8. conductivity และ TDS ของน้ําในอางเก็บน้ําศรีตรัง 36
9. ปริมาณ total coliform Bacteria และ fecal coliform bacteria ของน้าํในอางเกบ็น้าํศรตีรัง 37
10. เปรียบเทียบคา pH ของน้ํากอนและหลังเติมสารสมของระบบกรองแบบใชแรงดัน

ในการผลิตน้ําประปา 40
11. เปรียบเทียบความขุนของน้ํากอนการตกตะกอนและหลังทรายกรองของระบบกรอง

แบบใชแรงดันตัวที่ 1, 2, 3 และ 4 41
12. ประสิทธิภาพในการลดความขุนของระบบกรองแบบใชแรงดันตัวที่ 1, 2, 3 และ 4 42
13. คา pH ของน้ําหลังปรับสถาพดวยปูนขาวในถังตกตะกอนของระบบทรายกรองเร็ว 43
14. คาความขุนของน้ํากอนและหลังตกตะกอนในระบบทรายกรองเร็ว 44
15. เปรียบเทียบความขุนของน้ํากอนและหลังทรายกรองของระบบทรายกรองเร็ว 44
16. ประสิทธิภาพในการลดความขุนของระบบทรายกรองเร็ว 45
17. คุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ในถังเติมคลอรีน(1,800 ลูกบาศกเมตร) 46
18. คุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ในถังน้ําใส (5,000 ลูกบาศกเมตร) 47
19. คุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความกระดาง คลอไรด ไนเตรท-ไนโตรเจน

และซัลเฟต 49



(12)

รายการภาพประกอบ (ตอ)

ภาพประกอบ หนา
20. คุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอรแมงกานีส ทองแดง สังกะสี เหล็ก และโครเมียม 51
21. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5000) และอาคารที่พักอาศัย อ.9 (A9) 54
22. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5000) และคณะวิศวกรรมศาสตร (EN) 55
23. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5000) และหมูบานเกา (V) 56
24. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5000) และภาควิชาวาริชศาสตร (AS) 57
25. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5000) และคณะการจัดการสิ่งแวดลอม (FEM) 58
26. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5000) และอาคารที่พักอาศัย อ.14 (A14) 59
27. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของ ถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5000) และอาคารพักนักศึกษา 1 (D1) 60
28. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5000) และอาคารที่พักอาศัย อ.18 (A18) 61
29. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5000) และอาคารพักนักศึกษา 14 (D14) 62
30. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5) และอาคารพักนักศึกษาพยาบาล 2 (N2) 63
31. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และ TDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5) และอาคารเลี้ยงเด็กปฐมวัย (NS) 64
32. เปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปาในพารามิเตอร ความขุน pH, conductivity และTDS

ของถัง 5,000 ลูกบาศกเมตร (T5) และโรงอาหารโรงชาง (CAF) 65
33. เปรียบเทียบความกระดางของน้ําประปาตามลักษณะของเสนทอประปาภายใน

มหาวิทยาลัยในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 68



(13)

รายการภาพประกอบ (ตอ)

ภาพประกอบ หนา
34. เปรียบเทียบปริมาณคลอไรดในน้ําประปาตามลักษณะของเสนทอประปาภายใน

มหาวิทยาลัยในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 69
35. เปรียบเทียบปริมาณไนเตรท-ไนไตรเจนในน้ําประปาตามลักษณะของเสนทอประปา

ภายในมหาวิทยาลัยในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 70
36. เปรียบเทียบปริมาณซัลเฟตในน้ําประปาตามลักษณะของเสนทอประปาภายใน

มหาวิทยาลัยในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 71
37. เปรียบเทียบปริมาณโครเมียมในน้ําประปาตามลักษณะของเสนทอประปาภายใน

มหาวิทยาลัยในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 72
38. เปรียบเทียบปริมาณเหล็กในน้ําประปาตามลักษณะของเสนทอประปาภายใน

มหาวิทยาลัยในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 73
39. เปรียบเทียบปริมาณแมงกานีสในน้ําตามลักษณะของเสนทอประปาภายใน

มหาวิทยาลัยในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 74
40. เปรียบเทียบปริมาณทองแดงในน้ําตามลักษณะของเสนทอประปาภายใน

มหาวิทยาลัยในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 75
41. เปรียบเทียบปริมาณสังกะสีในน้ําตามลักษณะของเสนทอประปาภายใน

มหาวิทยาลัยในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 76



(14)

รายการตารางภาคผนวก

ตารางภาคผนวก หนา
1. มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มขององคการอนามัยโลก ป 2004 103
2. มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินที่ไมใชทะเล 104
3. ผลการวิเคราะหปริมาณความกระดางในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 108
4. ผลการวิเคราะหปริมาณคลอไรดในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 109
5. ผลการวิเคราะหปริมาณไนเตรท-ไนไตรเจนในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 110
6. ผลการวิเคราะหปริมาณซัลเฟตในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 111
7. ปริมาณแมงกานีสในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 112
8. ปริมาณทองแดงในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 113
9. ปริมาณสังกะสีในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 114
10. ปริมาณเหล็กในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 115
11. ปริมาณแคดเมียมในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 116
12. ปริมาณโครเมียมในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 117
13. ปริมาณตะกั่วในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 118
14. ปริมาณปรอทในน้ําประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง 119
15. ผลการวิเคราะหคา ความขุน pH, conductivity TDS อุณหภูมิ tolal coliform bacteria

และ fecal coliform bacteria ในอางเกบ็น้าํ ในชวงเดอืนพฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 120
16. ผลการวิเคราะหคา ความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ

ในน้ํากอนทรายกรองตัวที่ 1 ในชวงเดือน พฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 121
17. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ

ในน้ําหลังทรายกรองตัวที่ 1 ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 122
18. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ

ในน้ํากอนทรายกรองตัวที่ 2 ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 123
19. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ

ในน้ําหลังทรายกรองตัวที่ 2 ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 124
20. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ

ในน้ํากอนทรายกรองตัวที่ 3 ในชวงเดือน พฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 125



(15)

รายการตารางภาคผนวก (ตอ)

ตารางภาคผนวก หนา
21. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ

ในน้ําหลังทรายกรองตัวที่3 ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 126
22. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ

ในน้ํากอนทรายกรองตัวที่ 4 ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 127
23. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ

ในน้ําหลังทรายกรองตัวที่ 4 ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 128
24. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ ในน้ํากอน

ตกตะกอนในระบบทรายกรองเรว็ ในชวงเดอืนพฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 129
25. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ ในน้ําหลัง

ตกตะกอนในระบบทรายกรองเร็ว ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 130
26. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS และอุณหภูมิ ในน้ําหลัง

ผานระบบทรายกรองเร็ว ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 131
27. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง

และ total coliform bacteria ของน้ําในถัง 1,800 ลูกบาศกเมตร ในชวงเดือน
 พฤศจิกายน 2547-มีนาคม 2548 132

28. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ของน้าํในถงั 5,000 ลูกบาศกเมตร ในชวงเดอืน
พฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 133

29. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ในน้าํประปาบรเิวณอาคารทีพ่กัอาศยั อ.9ในชวงเดอืน
พฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 134

30. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ในน้ําประปาบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตรในชวงเดือน
พฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 135
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31. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง

และ total coliform bacteria ในน้ําประปาบริเวณหมูบานเกา ในชวงเดือน
พฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 136

32. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ในน้ําประปาบริเวณภาควิชาวาริชศาสตรในชวงเดือน
พฤศจกิายน 2547–มนีาคม 2548 137

33. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ในน้ําประปาบริเวณคณะการจัดการสิ่งแวดลอม
ในชวงเดือนพฤศจกิายน 2547–มนีาคม 2548 138

34. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ในน้ําประปาบริเวณอาคารที่พักอาศัย อ.14 ในชวงเดือน
พฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 139

35. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ในน้ําประปาบริเวณอาคารพักนักศึกษา 1ในชวงเดือน
พฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 140

36. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ในน้าํประปาบรเิวณอาคารทีพ่กัอาศยั อ.18 ในชวงเดอืน
พฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 141

37. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ในน้ําประปาบิเวณอาคารพักนักศึกษา 14 ในชวงเดือน
พฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 142

38 ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ในน้ําประปาบริเวณอาคารพักนักศึกษาพยาบาล 2
ในชวงเดือนพฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 143

39. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง
และ total coliform bacteria ในน้ําประบริเวณอาคารเลี้ยงเด็กปฐมวัย ในชวงเดือน
พฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 144
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40. ผลการวิเคราะหคาความขุน pH, Conductivity, TDS อุณหภูมิ คลอรีนตกคาง

และ total coliform bacteria ในน้ําบริเวณโรงอาหาร (โรงชาง) ในชวงเดือน
พฤศจกิายน 2547-มนีาคม 2548 145

41. การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหแมงกานีส 146
42. การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหทองแดง 146
43. การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหสังกะสี 147
44. การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหเหล็ก 147
45. การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหแคดเมียม 148
46. การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหโครเมียม 148
47. การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหตะกั่ว 149
48. การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหปรอท 149
49. เปรียบเทียบปริมาณความกระดาง (mg/L) ในน้ําประปาระหวางฤดูฝนและฤดูแลง 150
50. เปรยีบเทยีบปริมาณความกระดาง (mg/L) ในน้าํประปาทีจ่ายผานทอผสมและทอ PVC

ในฤดฝูน 150
51. เปรยีบเทยีบปริมาณความกระดาง (mg/L) ในน้าํประปาทีจ่ายผานทอผสมและทอ PVC

ในฤดแูลง 150
52 เปรียบเทียบปริมาณคลอไรด (mg/L) ในน้ําประปาระหวางฤดูฝนและฤดูแลง 150
53. เปรยีบเทยีบปรมิาณคลอไรด (mg/L) ในน้าํประปาทีจ่ายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดฝูน 151
54. เปรยีบเทยีบปรมิาณคลอไรด (mg/L) ในน้าํประปาทีจ่ายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดแูลง 151
55. เปรยีบเทยีบปรมิาณไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/L) ในน้าํประปาระหวางฤดฝูน และฤดแูลง 151
56. เปรียบเทียบปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/L) ในน้ําประปาที่จายผานทอผสม และ

ทอ PVCในฤดูฝน 151
57. เปรียบเทียบปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/L) ในน้ําประปาที่จายผานทอผสม และ

ทอ PVCในฤดแูลง 152
58. เปรียบเทียบปริมาณซัลเฟต (mg/L) ในน้ําประปาระหวางฤดูฝนและฤดูแลง 152
59. เปรยีบเทยีบปริมาณซลัเฟต (mg/L) ในน้าํประปาทีจ่ายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดฝูน 152
60. เปรยีบเทยีบปริมาณซลัเฟต (mg/L) ในน้าํประปาทีจ่ายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดแูลง 152
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61 เปรียบเทียบปริมาณโครเมียม (mg/L) ในน้ําประปาระหวางฤดูฝน และฤดูแลง 153
62. เปรียบเทียบปริมาณโครเมียมในน้ําประปาที่จายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดูฝน 153
63. เปรียบเทียบปริมาณโครเมียมในน้ําประปาที่จายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดแูลง 153
64. เปรียบเทียบปริมาณสังกะสีในน้ําประปาระหวางฤดูฝนและฤดูแลง 153
65. เปรียบเทียบปริมาณสังกะสีในน้ําประปาที่จายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดูฝน 154
66. เปรียบเทียบปริมาณสังกะสีในน้ําประปาที่จายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดแูลง 154
67. เปรียบเทียบปริมาณทองแดงในน้ําประปาระหวางฤดูฝนและฤดูแลง 154
68. เปรียบเทียบปริมาณทองแดงในน้ําประปาที่จายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดูฝน 154
69. เปรียบเทียบปริมาณทองแดงในน้ําประปาที่จายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดแูลง 155
70. เปรียบเทียบปริมาณแมงกานีสในน้ําประปาระหวางฤดูฝนและฤดูแลง 155
71. เปรยีบเทยีบปริมาณแมงกานสีในน้าํประปาทีจ่ายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดฝูน 155
72. เปรยีบเทยีบปริมาณแมงกานสีในน้าํประปาทีจ่ายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดแูลง 155
73. เปรียบเทียบปริมาณเหล็กในน้ําประปาระหวางฤดูฝนและฤดูแลง 156
74. เปรียบเทียบปริมาณเหล็กในน้ําประปาที่จายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดูฝน 156
75. เปรียบเทียบปริมาณเหล็กในน้ําประปาที่จายผานทอผสมและทอ PVC ในฤดูแลง 156
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